
RESEVATÓRIO ELEVADO (EXISTENTE)
CAP. 1.300 m³
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CAP. 5.400 m³

Ø300mm - 60.00m
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APLICAÇÃO DE CLORO

CASA DE QUÍMICA

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA
PRÉ-TRATADA

CASA DE CLORAÇÃO

ETA COMPACTA COM
ZEÓLITO CAP. 1400 m³/h

LEGENDA:

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO - ÁGUA TRATADA (PROPOSTA)

TUBULAÇÃO DE PROCESSO (PROPOSTA)

TUBULAÇÃO DOS POÇOS - ÁGUA BRUTA (PROPOSTA)

TUBULAÇÃO DOS POÇOS (EXISTENTE)

Ø500mm

Ø500mm

C90º

PÁTIO DE MANOBRAS

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PRÉ-TRATADA (PROPOSTA)

Ø300mm
(EXISTENTE)

RESERVATÓRIO
DE ÁCIDO

FLUORSSILÍCICO
CAP. 10 m³

RESERVATÓRIOS DE
ALCALINIZANTE CAP. 15 m³
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Ø300mm
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(CAP.: 1000m³)

CAIXA DE REUNIÃO DE
ÁGUAS BRUTAS

15
.69

4.4
0

8.5
1

5.0
0

27
.14

11
.75

3.0
0

1.3
0

9.7
5

19
.59

6.807.4055.50

18.61 6.30 3.29 12.70 1.302.60 12.19

9.5
5

1.9
0

5.0
0

12
.79

16
.15

12.86 4.35 3.05 3.00

3.0
0

5.4
9

18
.50

4.8
9

14
.00

13
.91

10.9515.41

UNIDADES EXISTENTES

UNIDADES PROJETADAS

LEITOS DE SECAGEM
DO LODO

5.4
0

5.4
0

2.0
0

10.4033.61 DN
20

0 P
VC

VA
I P

/D
RE

NA
GE

M

RE
CA

LQ
UE

 D
E 

RE
US

O

DN100 PVC

4.6
8

23
.51

5.40 9.15

DESCARGA DE LODO


